
RŁ10W
4 x GX0-Lovos440/5

OZNACZENIA - CZ.ELEKTRYCZNA

PROJ. LINIE KABLOWE OŚWIETL.

NR DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

PROJ. OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA N/N I OŚWIETL. 

Obiekt:
Adres:
Imię i nazwisko:

Z. U.-H. 'HME" Opole, Ozimska 8 Ip.

Temat rysunku:

Prac. projektowa:
Zamawiający:

Projektował:
Skala: 1:500 Specjalność:

lipiec 2021

1
Data i podpis: Nr rys.:

mgr. inż. K. Giesa
Nr upraw. 195/91/Op

Sprawdził: Instalacje
i sieci
elektryczne

mgr. inż. E. Mrugała
Nr upraw. 201/91/Op

Instalacje
i sieci
elektryczne

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
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