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Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Projekt oświetlenia  przejścia dla pieszych
w ciągu DP nr 1770 O (ul. Opolska) w m. Węgry

TERENU - PLAN BUDOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA

OŚWIETLENIA lipiec 2021
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

AutoCAD SHX Text
U-3a Istn.

AutoCAD SHX Text
U-3d Istn.

AutoCAD SHX Text
P-10 14m 2

AutoCAD SHX Text
D-15 Istn.

AutoCAD SHX Text
D-6 proj.

AutoCAD SHX Text
D-6 proj.

AutoCAD SHX Text
U-18a Istn.

AutoCAD SHX Text
Droga

AutoCAD SHX Text
wewnętrzna

AutoCAD SHX Text
D-46 Istn.

AutoCAD SHX Text
istn. 149

AutoCAD SHX Text
RN(A)-12

AutoCAD SHX Text
proj. 149/2/O

AutoCAD SHX Text
CC6w0,0-5%%D/LED56,5W

AutoCAD SHX Text
proj. 149/1/O

AutoCAD SHX Text
CC6w0,0-5%%D/LED56,5W

AutoCAD SHX Text
SRS110

AutoCAD SHX Text
l=7,5m

AutoCAD SHX Text
(przewiert)

AutoCAD SHX Text
relacji istn. słup LNN nr 149 - proj. słupy

AutoCAD SHX Text
typu NA2XY-J 4x35 o  długości 56,0 m

AutoCAD SHX Text
proj. odcinki linii kablowej oświetleniowej

AutoCAD SHX Text
układany na całej długości w DVK50, l=37,0m

AutoCAD SHX Text
13,5/19,5

AutoCAD SHX Text
___ ___

AutoCAD SHX Text
23,5/36,5

AutoCAD SHX Text
___ ___

AutoCAD SHX Text
oświetl. nr 149/1/O, 149/2/O
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